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UWAGA — Dopuszcza si¢ zastosowanie urzqdzefi i
materiaféw innych niz zaproponowane, ale o
réwnowaznych lub niegorszych parametrach.

LEGENDA

Centrala systemu sygnalizacji pozarowe j
POLON 6000
R Uniwersalna czujka dymu DUO-6046

c Uniwersalna czujka clepin TUN-6046

Tnwo

Liniowa czujka dymu DOP-6001 z reflektorem
pryzmowym E39-R8

Reczny ostrzegacz poznrowy ROP-4001M
Element kontrolno-sterujacy EKS-6022

Puszka przeciwpozrowa AWOP-625PP

Petla dozorowa - YnTKSYekw 1xexl

Poczgtek i koniec pgtli dozorowej nr 8
HTKSHekw 1x2x1

Zasllanie centrali POLON 6000
NHXH 3x2,5 mm2

Oznaczenie elementéw systemu
7/89 —> Nr elementu

Nr petli
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|, IPetla dozorowa nr 8 z centrali POLO

6000

1 IHTKSHekw 1x2x1
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Obiekt: Modernizacja systemu sygnalizacji pozarowej w Domu Pomocy Spolecznej
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Inwestor: Miasto Bialystok
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